
Wassermenge:
Innenzone:
Anschlussleitungen:
Gesamtlänge:

0.88 l/Min.
78 m Modul: A10
11 m
88 m

Galerie

Wassermenge:
Innenzone:
Anschlussleitungen:
Gesamtlänge:

0.98 l/Min.
87 m Modul: A10
11 m
98 m

Galerie

Wassermenge:
Innenzone:
Anschlussleitungen:
Gesamtlänge:

0.32 l/Min.
28 m Modul: A10
4 m
32 m

Bad 

Wassermenge:
Innenzone:
Anschlussleitungen:
Gesamtlänge:

0.76 l/Min.
69 m Modul: A10
7 m
76 m

Zimmer

Wassermenge:
Innenzone:
Anschlussleitungen:
Gesamtlänge:

0.86 l/Min.
79 m Modul: A10
7 m
86 m

Zimmer

Wassermenge:
Innenzone:
Anschlussleitungen:
Gesamtlänge:

0.51 l/Min.
43 m Modul: A10
8 m
51 m

Bad 

Wassermenge:
Innenzone:
Anschlussleitungen:
Gesamtlänge:

0.98 l/Min.
89 m Modul: A10
10 m
98 m

Zimmer

Wassermenge:
Innenzone:
Anschlussleitungen:
Gesamtlänge:

0.94 l/Min.
81 m Modul: A10
13 m
94 m

Zimmer 

Wassermenge:
Innenzone:
Anschlussleitungen:
Gesamtlänge:

0.59 l/Min.
50 m Modul: A10
9 m
59 m

ZimmerWassermenge:
Innenzone:
Anschlussleitungen:
Gesamtlänge:

0.59 l/Min.
50 m Modul: A10
9 m
59 m

Zimmer 

Regenabwasser

Schmutzabwasser

Kaltwasser Netzdruck

Kaltwasser red. Druck

Warmwasser

Warmwasser Zirkulation

Erdgas Höhenmasse ab UK Decke
bis Achse der Leitungen [cm]
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Schichtex
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WAR

WAS

WKN

WKR

WWV

WWR

GER

. .

Bezeichnung Medium

Zuluft

Abluft

Aussenluft

Fortluft

Heizung VL

Heizung RL

Elektrotrasse

HAUSTECHNIK LEGENDE

Lagen Haustechnik

HVL

HRL

FOL

AUL

ABL

ZUL

ELT
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